
META 92% PRAZO 1 ano

LOCALIDADE JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ META (%) LIT (%)

SBCF 100,00 100,00 100,00 92 89
SBCY 100,00 100,00 99,00 92 89
SBBR 100,00 100,00 99,00 92 89
SBCT 100,00 100,00 100,00 92 89
SBPA 79,50 79,46 78,85 92 89
SBFL 99,84 100,00 100,00 92 89
SBCG 96,10 99,86 92,10 92 89
SBFI 99,66 99,01 98,06 92 89
SBCR 99,57 98,58 98,27 92 89
SBUG 100,00 100,00 100,00 92 89
SBPP 80,00 80,00 80,00 92 89
SBFZ 99,40 100,00 100,00 92 89

SBMO 100,00 96,90 100,00 92 89
SBRF 100,00 99,30 98,10 92 89
SBSV 100,00 100,00 97,50 92 89
SBSL 94,90 88,20 88,50 92 89
SBSG 96,90 94,80 100,00 92 89
SBPL 82,51 100,00 96,51 92 89
SBEG 94,12 94,12 94,77 92 89
SBBE 100,00 100,00 100,00 92 89
SBBV 96,90 100,00 100,00 92 89
SBTT 100,00 100,00 100,00 92 89
SBCZ 100,00 100,00 100,00 92 89

SBMQ 94,53 99,17 100,00 92 89
SBSN 100,00 100,00 100,00 92 89
SBGL 99,70 99,67 98,19 92 89
SBGR 100,00 95,56 96,38 92 89
SBKP 100,00 100,00 100,00 92 89
SBCB 100,00 100,00 100,00 92 89

ÍNDICE 
MÉDIO 

97,02 97,40 97,08 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 92 89
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Processos

1° Ten QOEA MET Gouvêa VALIDAÇÃO E EMISSÃOELARORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E AÇÕES PROPOSTAS

ANÁLISE CRÍTICA

OBSERVAÇÕES

29/04/2025

Sobre os resultados do Indicador de Disponibilidade (ID), referentes ao mês de MAR 2025: 1) O DTCEA-SL ficou abaixo do LIT (89%) nos meses 
de FEV e MAR 2025; 2) O DNB-PP ficou abaixo do LIT (89%) nos meses de JAN, FEV e MAR 2025; e 3) A EMS-PA, em virtude do evento climático 

ocorrido durante o mês de MAIO 2024, está operando com sua capacidade parcial, porém o ID apresentou queda em FEV e MAR 2025, em 
relação à JAN 2025.

Limite de Tolerância: 89% ≤ ID < 92 %, sendo o LIT (Limite Inferior de Tolerância) = 89%.

ACOMPANHAMENTO

AÇÕES PROPOSTAS

 Os DTCEA-SL e DTCEA-CO deverão abrir Ficha de Não Conformidade(FNC) e atentar para o previsto na ICA 800-3. Os setores responsáveis 
pela gestão da qualidade no CINDACTA III e CINDACTA II, respectivamente, deverão assesorar e acompanhar, conforme a necessidade;  O 
DNB-PP deverá abrir Ficha de Não Conformidade(FNC) e atentar o previsto na ICA 800-3. O setor responsável pela gestão da qualidade na 

empresa NAV BRASIL deverá assesorar e acompanhar, conforme a necessidade

OUTRAS INFORMAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DADOS DO INDICADOR

TIPO

OBJETIVO

SILOMS e Empresas

FÓRMULA

REGIONAIS

ATUALIZAÇÃONão há abr/2025

Assegurar a disponibilidade do sistema EMS o maior tempo possível

  (Quantidade de horas em que o sistema EMS ficou disponível / Quantidade de horas do mês)  x 100

  Índice mensal de disponibilidade do sistema EMS (ID)

FONTE DE DADOS

MEDIÇÃO Mensal

Política da Qualidade Objetivos da Qualidade
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